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Resumen
Debido a la creciente importancia de la generacio´n de enegı´a eo´lica hay ciertos pro-
blemas que es conveniente resolver para que la eficiencia de esta generacio´n de energı´a
sea la mejor posible. Uno de esos problemas es la aparico´n de huecos ele´ctricos en la
red y su influencia en el parque eo´lico, especialmente en los aerogeneradores. En los
u´ltimos an˜os diversos estudios han tratado de corregir e impedir los fallos que estos
huecos producen en la produccio´n de energı´a eo´lica y para ello han sido necesarios va-
rios estudios sobre el origen y la magnitud de esos huecos. En realidad eso fallos en su
mayorı´a han sido desconexiones de la red por parte del parque eo´lico y su consiguiente
desaprovechamiento de energı´a.
Este proyecto trata de la propagacio´n de esos huecos dentro de un parque eo´lico y la
influencia que tendra´n las impedancias que puede haber en ese parque en la caracteriza-
cio´n de esos huecos. Para ello diversos ca´lculos teo´ricos han sido de utilidad, ası´ como
simulaciones mediante el programa PSIM.
Para la obtencio´n de ciertos para´metros como por ejemplo los transformadores, se
ha contactado con la corporacio´n ABB, corporacio´n que distribuye a empresas como
Gamesa adema´s de muchas otras.
Ası´ pues, en concreto este proyecto trata sobre la influencia de los elementos de un
parque eo´lico en la propagacio´n de los huecos de tensio´n hasta su llegada al aerogene-
rador.
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Introduccio´n
Objetivos
El objetivo de este proyecto no es otro que ver la propagacio´n de huecos de tensio´n
en un parque eo´lico con tal de ver el modo en que estos afectan a los aerogeneradores
y a la generacio´n de potencia. Para ello se tratara´ de ver la influencia de los diferentes
elementos de la red (lı´neas y transformadores) en el hueco para obtener la forma que
este tendra´ cuando llegue al aerogenerador.
Motivacio´n
Debido a la importancia de la generacio´n de la energı´a ele´ctrica derivada de la energı´a
eo´lica en la actualidad y la proyeccio´n de futuro, es importante que la transmisio´n de
esa energı´a sea lo mejor posible de manera que su produccio´n sea viable. Para ello
no so´lo hay que tratar de mejorar la transformacio´n de esa energı´a sino tambie´n la
manera en la que esta se transporta al punto de consumo. Los huecos de tensio´n son
parte del problema de que ese transporte no sea o´ptimo y por ello su estudio es realmente
importante.
Iker Segura Nagore
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Capı´tulo 1
Energı´a Eo´lica y Tecnologı´a
1.1. Introduccio´n
En este capı´tulo se dara´ una pequen˜a explicacio´n de la importancia de la energı´a
eo´lica en la actualidad y como su integracio´n en la red ele´ctrica debe ser lo mejor posible
para evitar dan˜os tanto en la propia red como en los sistema de generacio´n. Adema´s se
hara´ un pequen˜o resumen sobre los tipos de aerogeneradores utilizados y sus conexiones
a la red.
1.2. Energı´a eo´lica en el mundo
Se podrı´a decir que hoy en dı´a la energı´a eo´lica es una parte importante del con-
sumo de energı´a mundial. Esto no significa que la mayor parte de la energı´a ele´ctrica
consumida sea proveniente de la energı´a del viento, sino ma´s bien que poco a poco este
tipo de energı´a se esta´ haciendo un hueco entre los todavı´a predominantes combustibles
fo´siles llegando a abarcar un importante porcentaje de la demanda.
En el an˜o 2001 la potencia eo´lica instalada era de 24.32 GW y 10 an˜os despue´s es de
237 GW, pra´cticamente 10 veces mayor [1]. Esa potencia es capaz de cubrir alrededor
del 3 % de la demanda ele´ctrica mundial. Por ejemplo, en Espan˜a, el 16 % de la energı´a
ele´ctrica consumida era de procedencia eo´lica, siendo ma´s de la mitad de la consumida
proveniente de energı´as renovables (32,4 %).
Por supuesto, la obtencio´n de este tipo de energı´a tienes sus ventajas e inconvenien-
tes. La mayor ventaja es que se esta´ utilizando el viento como “combustible”para crear
la electricidad y este es un bien inagotable. Adema´s, la emisio´n de CO2 es totalmente
nula y de ahı´ que la contaminacio´n de la capa de ozono tambie´n lo sea. La mayor des-
ventaja podrı´a ser el impacto ambiental y visual de colocar los aerogeneradores en los
lugares donde la velocidad y la direccio´n del viento son propicios para conseguir este
tipo de energı´a ya que esos lugares suelen ser montes y actualmente tambie´n, mares. En
Iker Segura Nagore
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Figura 1.1: Produccio´n eo´lico de Espan˜a el 31 de marzo de 2013
los u´ltimos an˜os ha habido un gran incremento de la potencia eo´lica instalada “offshore”
(te´rmino utilizado para denominar a la potencia instalada en el mar).
Otra desventaja es la dependencia del viento para poder obtener energı´a. Esto, ma´s
que una desventaja serı´a una limitacio´n ya que a pesar de los avances en la exactitud
de las previsiones meteorolo´gicas el ca´lculo de vientos no es perfecto. Esto conlleva
un problema y es que no se puede cubrir siempre la misma proporcio´n de la demanda
ele´ctrica con este tipo de energı´a. En la figura 1.1 se puede ver un ejemplo del dı´a 31
de marzo de 2013. Ese dı´a a las 20:00 horas se registro´ una demanda ele´ctrica de 22302
MW y en ese mismo instante la generacio´n de potencia eo´lica era de 1381 MW, un
6.2 % de la potencia total demandada.
Pero a pesar de ello, dado que los combustibles fo´siles algu´n dı´a se agotara´n o su
extraccio´n sera´ econo´micamente inviable, es necesario progesar en el conocimiento de
tecnologı´as que puedan perdurar y una de ellas es la concerniente a la energı´a eo´lica. Por
ello paı´ses con recursos econo´micos suficientes como parte de Europa, Asia y Ame´rica
han invertido en el estudio de esta tecnologı´a durante los u´ltimos an˜os. En la tabla 1.1
se puede observar la capacidad an˜adida en 2011 por los 10 paı´ses con mayor capacidad
eo´lica del mundo [2].
1.3. Calidad de la Energı´a
La calidad de la energı´a no es un concepto sencillo de definir. En [3] las calidades
de la corriente y la tensio´n se relacionan con la variacio´n de estas respecto de su forma
ideal por lo que la calidad de la energı´a serı´a un te´rmino que englobarı´a a ambas.
Iker Segura Nagore
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Posicio´n 2011 Paı´s Final 2011 Instalada 2011 Crecicimiento 2011
[MW] [MW] [ %]
1 China 62364 17600 39,4
2 USA 46919 6810 16,8
3 Alemania 29075 2007 6,8
4 Espan˜a 21673 1050 4,8
5 India 15880 2827 21,5
6 Italia 6737 950 16,2
7 Francia 6640 980 17,3
8 Reino Unido 6018 730 15,6
9 Canada´ 5265 1267 31,4
10 Portugal 4083 375 10,3
Total Mundo 237022,6 40084,2 20,3
Cuadro 1.1: Potencia eo´lica instalada en 2011
Pero lo que realmente es importante a la hora de hablar de la calidad de la energı´a es
la interaccio´n entre proveedor y consumidor. Por este motivo es necesario estudiar las
perturbaciones que ocurren en el sistema ele´ctrico para que entre ambos sean capaces
de solucionarlo de manera que el suministro y la recepcio´n de la energı´a ele´ctrica sean
o´ptimos. Al fin y al cabo un buen funcionamiento de la red ele´ctrica proporciona un
buen funcionamiento de los equipos alimentados por dicha red y viceversa.
Existen diferentes tipos de perturbaciones diferenciadas en dos grupos, las interrup-
ciones (pe´rdida absoluta de la tensio´n durante cierto tiempo) y las perturbaciones mo-
menta´neas (hueco de tensio´n, swell, sobretensio´n, etc.). Este proyecto tratara´ sobre los
huecos de tensio´n, perturbaciones no tan severas como las interrupciones pero mucho
ma´s frecuentes, lo que a la larga puede resultar ma´s dan˜ino que las interrupciones.
1.4. Tecnologı´a Generadores
Segu´n Ackermann [4] la configuracio´n de los aerogeneradores se puede dividir en 4
grupos dependiendo del control de la velocidad y el control de la potencia. Un esquema
de esos grupos se puede ver en la figura 1.2.
Iker Segura Nagore
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Figura 1.2: Configuraciones tı´picas de aerogeneradores y conexiones a red: Tipo A, tur-
bina eo´lica a velocidad fija; Tipo B, turbina eo´lica a velocidad variable con resistencia
roto´rica variable; Tipo C, turbina eo´lica a velocidad variable con convertidor de fre-
cuencia de escala parcial; Tipo D, turbina eo´lica a velocidad variable con convertidor de
frecuencia a escala completa
Iker Segura Nagore
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1.4.1. Velocidad fija
Tipo A: Velocidad fija (una o dos velocidades)
La configuracio´n consiste en un generador de induccio´n de jaula de ardilla (SCIG)
conectado a la red a trave´s de un transformador 1. Adicionalmente se utiliza un banco
de condensadores para compensar la potencia reactiva porque los SCIG siempre cogen
potencia reactiva de la red ele´crica. Adema´s se utiliza un dispositivo para suavizar la
conexio´n a la red en el arranque del aerogenerador.
Su disen˜o esta´ preparado para obtener la ma´xima eficiencia a una velocidad del vien-
to particular pero como esa velocidad no suele ser constante la mayorı´a de este tipo de
aerogeneradores tienen dos puntos de funcionamiento, uno a bajas velocidades y otro a
medias y altas velocidades.
Esta configuracio´n esta´ pra´cticamente en desuso debido a los problemas meca´nicos
que conlleva la velocidad fija. Hay que tener en cuenta que las fluctuaciones del aire no
se controlan y se convierten en fluctuaciones meca´nicas que pueden llegar a convertirse
en fluctuaciones en la potencia ele´ctrica. Esto origina cantidades de potencia reactiva
variables (a pesar del banco de condensadores) que aumentan las fluctuaciones de la
tensio´n y las pe´rdidas en la lı´nea.
Para este tipo de configuracio´n se utilizan cualquiera de los 3 controles de potencia
(stall control, pitch control y active stall control) aunque el ma´s utilizado era el stall
control ya que el pitch control no era lo suficientemente ra´pido para hacer frente las
fluctuaciones de potencia ocasionadas por grandes ra´fagas de viento. Esta conexio´n fue
la ma´s utilizada hasta mediados de los 90, cuando los aerogeneradores empezaron a
generar en rangos de MW.
1.4.2. Velocidad variable
En el caso de las configuraciones con velocidad variable la inmensa mayorı´a, por no
decir la totalidad, utilizan el pitch control para controlar la potencia.
Tipo B: Velocidad variable limitada
Se utiliza un generador de induccio´n de rotor bobinado (WRIG) con una resistencia
de rotor variable llamada OptiSlip 2. Al igual que la configuracio´n de tipo A este gene-
rador tambie´n esta´ directamente conectado a la red mediante un transformador. Adema´s
utiliza un banco de condensadores para compensar la potencia reactiva y un dispositivo
para conseguir una mayor suavidad en la conexio´n a la red durante el arranque.
1se la conoce como la configuracio´n danesa porque fue desarrolada en Dinamarca
2marca registrada por Vestas
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La variabilidad de la velocidad se consigue mediante una resistencia de rotor varia-
ble. Con esa variacio´n se controla el deslizamiento de la ma´quina y de esa manera la
potencia de salida del sistema se puede controlar. El rango de velocidades depende de
la resistencia variable del rotor y no suele superar el 10 % por encima de la velocidad
de sincronismo.
Tipo C: Velocidad variable con convertidor de frecuencia de escala parcial
Esta configuracio´n es la denominada configuracio´n con generador de induccio´n do-
blemente alimentado (DFIG) y utiliza un generador de induccio´n de rotor bobinado
(WRIG) y un convertidor de frecuencia de escala parcial en el circuito del rotor, por lo
que por un lado se tiene el esta´tor directamente conectado a la red y por otro el rotor
conectado a la red mediante el ya mencionado convertidor. Este convertidor controla la
frecuencia del rotor y por lo tanto su velocidad. Adema´s, ejecuta la compensacio´n de
potencia reactiva y establece una conexio´n de red ma´s suave. El rango de velocidades
que comprende es de un 30 % alrededor de la velocidad de sincronismo aunque ese va-
lor puede variar dependiendo del taman˜o del convertidor. Esta configuracio´n es atractiva
desde el punto de vista econo´mico siempre que el convertidor de frecuencia no sea muy
grande. Sus mayores inconvenientes son el uso de anillos deslizantes y proteccio´n para
posibles fallos en la red.
Tipo D: Velocidad variable con convertidor de frecuencia de escala completa
En esta configuracio´n el generador se conecta a la red mediante un convertidor de
frecuencia de escala completa. Este convertidor ejecuta la compensacio´n de energı´a
reactiva y establece una conexio´n de red ma´s suave. El generador se excita ele´ctrica-
mente (WRSG o WRIG) o por imanes permanentes (PMSG). El inconveniente de esta
configuracio´n es su mayor desembolso econo´mico en la electro´nica de potencia y sus
mayores pe´rdidas en esta parte debido a que toda la potencia generada pasa a trave´s del
convertidor de potencia.
En la imagen 1.3 se puede ver en porcentajes los tipos de configuraciones ma´s utili-
zados en Europa hasta finales de 2010.
Y en la imagen 1.4 se puede ver la tecnologı´a de aerogeneradores instalada en Es-
pan˜a hasta el an˜o 2011. En esta u´ltima gra´fica se puede ver que la ma´quina de induccio´n
doblemente alimentada ha sido la ma´s instalada en los u´ltimos an˜os aunque todavı´a que-
dan alrededor de 4 GW de potencia instalada utilizando generadores ası´ncronos como
el que se va a utilizar en el presente proyecto.
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Figura 1.4: Tipos de configuraciones instaladas en Espan˜a hasta el an˜o 2011. Fuente:
AEE
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En este capı´tulo se explicara´ que´ son los huecos de tensio´n y como se originan.
Adema´s se utilizara´ el me´todo de las componentes sime´tricas para sacar los valores de
las tensiones de fase para cada tipo de hueco segu´n la falta que los origina.
Por u´ltimo se vera´ cuales son los requerimientos del Gobierno a los parques eo´licos
en lo referente a la continuidad del suministro ele´ctrico durante los huecos de tensio´n.
2.2. Definicio´n
Para definir el concepto de “hueco de tensio´n”vamos a utilizar dos publicaciones
relacionadas con la calidad del suministro ele´ctrico:
La norma UNE-EN 50160 [6] define el hueco de tensio´n como una disminucio´n
brusca de la tensio´n de alimentacio´n hasta un valor situado entre el 90 % y el 1 %
de la tensio´n declarada (generalmente la tensio´n nominal del sistema), seguida del
restablecimiento de la tensio´n despue´s de un periodo de tiempo corto. Convecio-
nalmente la duracio´n de un hueco de tensio´n esta´ comprendida entre 10 ms y 1
minuto. La profundidad de la caı´da de tensio´n se define como la diferencia entre
la tensio´n eficaz mı´nima durante el hueco de tensio´n y la tensio´n declarada. Las
variaciones de tensio´n que no reducen la tensio´n de entrada a menos de un 90 %
de la tensio´n declarada no se consideran huecos de tensio´n.
La norma IEEE Standard 1159-2009 [7] define el hueco de tensio´n como una
disminucio´n de la tensio´n o la corriente en valor eficaz entre 0.1 y 0.9 pu a la
frecuencia de red para una duracio´n comprendida entre 0.5 ciclos y un minuto.
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Figura 2.1: Esquema de un hueco de tensio´n
A la hora de hablar de los huecos de tensio´n existe confusio´n debido a que al decir,
por ejemplo, un hueco del 20 % no es seguro si se refiere a una caı´da de 0.2 pu o 0.8
pu. Por lo tanto en este proyecto nos referiremos en todo momento a la tensio´n residual
del hueco (h en la imagen 2.1), de modo que un hueco de tensio´n del 20 % se referira´ a
que la tensio´n ha disminuido 0.8 pu, es decir, p = 0,8 pu y h = 0,2 pu, do´nde p
es la profundidad del hueco y se puede ver claramente que 1 − p = h. Ası´mismo,
se utilizara´ △t para definir la duracio´n del hueco. Al producirse una falta en la red la
profundidad del hueco dependera´ de la potencia de la red y de la proximidad de la falta
al punto donde se esta´ observando el hueco.
Por lo tanto se empezara´ caracterizando el hueco de tensio´n por la tensio´n residual h
(0 ≤ h ≤ 1) y una duracio´n △t. En la figura 2.2 se muestra un ejemplo de un hueco de
tensio´n trifa´sico con una tensio´n residual h = 0,2 y una duracio´n △t = 10 ciclos (0.2
segundos para una frecuencia de 50 Hz).
Figura 2.2: Evolucio´n de las tensiones de fase durante un hueco de tensio´n sime´trico
Si bien es cierto que un hueco de tensio´n no es tan dan˜ino como lo puede ser una
interrupcio´n, dado que la aparicio´n de huecos de tensio´n es mucho ma´s frecuente, a la
larga, el dan˜o causado puede ser mayor. Hay que tener en cuenta que el dan˜o no so´lo
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se contabiliza en si una ma´quina se para o no sino en el impacto econo´mico que ello
conlleva.
2.3. Causas que originan los huecos de tensio´n
Segu´n la norma IEEE Std 1159-2009 [7] los huecos de tensio´n generalmente se pro-
ducen debido a defectos en la red, arranque de motores de potencia elevada que ne-
cesitan una alta corriente de inicio o por faltas producidas en la red (originadas por
descargas atmosfe´ricas, animales, accidentes u otros). En general la red ele´ctrica co-
necta la generacio´n de energı´a ele´ctrica con el consumo de esta misma mediante cables
que en general son inductivos. Por la propia fo´rmula de un inductor (vL(t) = L · di(t)dt )
se sabe que un incremento de corriente ele´ctrica conlleva una bajada de tensio´n para
dificultar ese incremento. Es esta bajada de tensio´n la que a veces se sale del rango de
funcionamiento originando ası´ los huecos de tensio´n.
En general las causas de los huecos de tensio´n se deben a dos efectos:
Faltas producidas en la red (cortocircuitos): Pueden ser debidas a descargas at-
mosfe´ricas o a contactos accidentales de animales o ramas de a´rboles entre otros.
Normalmente estas faltas no son de larga duracio´n debido a la actuacio´n de las
protecciones que no impiden una caı´da de tensio´n durante un corto periodo de
tiempo.
Sobrecargas: Debidas ba´sicamente a la puesta en marcha de grandes cargas como
motores ele´ctricos o transformadores de gran potencia.
En los parques eo´licos los aerogeneradores esta´n conectados a la red de media o
alta tensio´n mediante uno o varios transformadores para ası´ poder transportar la energı´a
ele´ctrica. Por lo tanto los huecos que aparecen en los parques eo´licos tienen su origen
en la red de distribucio´n o de transporte [8].
Los efectos tı´picos de los huecos de tensio´n son la aparicio´n de picos de corriente en
el momento de la falta y en el momento de la recuperacio´n de la tensio´n. Ese efecto no
es deseado ya que puede llevar, por ejemplo, a la aparicio´n de picos de par en ma´quinas
de induccio´n que pueden originar dan˜os en la ma´quina. En lo que a aerogeneradores
se refiere este tema es de gran importancia ya que esos picos de intensidad pueden
activar las protecciones de tal manera que los aerogeneradores se desconecten de la red
interrumpiendo ası´ el suministro ele´ctrico.
2.4. Requerimientos a la eo´lica
Al principio de este capı´tulo hemos explicado que´ son los huecos de tensio´n y hemos
visto que el nu´mero de este tipo de reducciones de tensio´n son bastante numerosos. Por
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ello la REE hizo una resolucio´n acerca de los requisitos de respuesta frente a huecos de
tensio´n de las instalaciones eo´licas. Esta resolucio´n esta disponible en su totalidad en el
Boletı´n Oficial del Estado [9] pero en este apartado haremos un pequen˜o resumen.
El objetivo de esta resolucio´n no es otro que garantizar la continuidad del suministro
ele´ctrico durante los huecos de tensio´n, es decir, todas las instalaciones que utilicen la
energı´a eo´lica como fuente de energı´a primaria deben mantenerse acopladas al sistema
ele´ctrico sin sufrir una desconexio´n. En la figura 2.3 podemos ver el margen para el
que estos requisitos deben cumplirse. El a´rea sombreada de la figura varı´a segu´n el
tipo de falta y la profundidad de esta. Para un hueco con una tensio´n residual de 0.2
pu la duracio´n hasta el restablecimiento debe ser de 0.5 segundos mientras que si la
tensio´n residual es de 0.8 pu el restablecimiento puede tardar al menos un segundo.
Resumiendo, el a´rea sombreada marca el lı´mite en el que no se puede producir una
desconexio´n.
Figura 2.3: Curva tensio´n-tiempo que define el a´rea “hueco de tensio´n”
2.5. Componentes sime´tricas
En 1918 Charles LeGeyt Fortescue [10] desarrollo´ el me´todo de las componentes
sime´tricas. Este me´todo permite transformar sistemas polifa´sicos desequilibrados en el
sumatorio de sistemas polifa´sicos equilibrados. En nuestro caso el sistema a analizar es
un sistema trifa´sico y el ana´lisis de las componentes sime´tricas es importante debido a
que los huecos de tensio´n pueden ser sime´tricos o asime´tricos.
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Si el valor de la tensio´n de todas las fases disminuye en la misma proporcio´n y el
desfase entre ellas se mantiene en 120o el hueco sera´ sime´trico (vease figura 2.2). Este
hueco puede ser debido a un cortocircuito trifa´sico pero si el cortocircuito se produce
entre una fase y tierra, entre dos fases o entre dos fases y tierra la tensio´n de las fases no
disminuira´ lo mismo para cada una de ellas y el desfase entre ellas no sera´ de 120o. Este
tipo de huecos sera´n asime´tricos y su estudio sera´ ma´s sencillo utilizando componentes
sime´tricas.
En la figura 2.4 se muestra un sistema equilibrado y uno desequilibrado. Con el
primero es sencillo trabajar ya que se puede analizar una de sus fases y aplicar los
resultados a las otras dos pero en el segundo caso eso no es posible dado que las tres






Sistema equilibrado Sistema desequilibrado
Figura 2.4: Sistema equilibrado (izquierda) y sistema desequilibrado (derecha)
Por lo tanto, el objetivo de la transformacio´n de Fortescue es obtener 3 sistemas equi-
librados cuya suma sea el sistema desequilibrado. Esos 3 sistemas equilibrados sera´n el
sistema de secuncia directa, el sistema de secuencia indirecta y el sistema de secuencia
homopolar (figura 2.5).










Figura 2.5: Componentes directa, inversa y homopolar
Componente directa: El orden de sus fase es el normal: fase A → fase B → fase
C
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Componente inversa: El orden de sus fases esta´ invertido: fase A→ faseC→ fase
B. Por este motivo tiende a hacer girar los motores en sentido inverso.
Componente homopolar: Las tres tensiones tienen la misma fase (son iguales en
todo momento).
La transformacio´n de Fortescue [10] permite obtener las componentes sime´tricas de
cualquier sistema trifa´sico desequilibrado. La matriz de transformacio´n de Fortescue y
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
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














siendo algunas de sus propiedades:
a2 = 1∠−120; a3 = 1; a4 = a; 1 + a+ a2 = 0
2.6. Obtencio´n de los tipos de huecos de tensio´n segu´n
el tipo de falta
Utilizando la transformacio´n de Fortescue y el divisor de tensio´n de la figura 2.6 se












Figura 2.6: Divisor de tensio´n para calcular los huecos de tensio´n
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Figura 2.7: Esquema de falta trifa´sica y falta trifa´sica a tierra
2.6.1. Falta trifa´sica y falta trifa´sica a tierra
En la imagen 2.7 se ve que:
~Uaf bf =
~Ubf cf =
~Ucfaf = 0→ ~Uaf = ~Ubf = ~Ucf (= 0 si la falta es a tierra)
~Iaf =
~Ibf =
~Icf = 0 (so´lo para la falta trifa´sica)
Y por lo tanto utilizando la transformacio´n de Fortescue se logran las componentes











( ~Uaf + a
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2 ~Ubf + a
















( ~Iaf + a
2 ~Ibf + a
~Icf )
De esas 6 expresiones se obtiene que ~U1f = 0;
~U2f = 0;
~I0f = 0











( ~Uaf + a
~Ubf + a




( ~Uaf + a
2 ~Ubf + a
~Ucf ) = 0
Se dibujan los circuitos de las componentes sime´tricas (ver figura 2.8) y con ellos se
logran las tensiones en el punto de conexio´n comu´n (U), que son iguales tanto para la
falta trifa´sica como para la trifa´sica a tierra.
~U0 = 0
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por lo tanto habra´ un cambio´ de fase de la tensio´n dependiendo de esas impedancias. En
este caso y los siguientes se despreciara´ la impedancia del neutro, impedancia que en
la imagen 2.8 irı´a en el circuito de la secuencia homopolar ya que las corrientes homo-
polares retornan por ese hilo. Esta suposicio´n no afectara´ a los objetivos del proyecto
porque como se vera´ ma´s adelante la componente homopolar se anulara´ antes de llegar
al aerogenerador.
Y una vez se conozcan las expresiones de las componentes sime´tricas de los huecos



















a2 · ~h · ~V
a · ~h · ~V


Este tipo de hueco es el que de ahora en adelante se conocera´ como hueco de Tipo
A.
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Figura 2.9: Esquema de falta entre una fase y tierra
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Si se dibujan los circuitos de las componentes sime´tricas (ver figura 2.10) cumplien-















~ZS0 + ~ZS2 + ~Zf0 + ~Zf1 + ~Zf2






~Zs0 + ~Zs1 + ~Zs2 + ~Zf0 + ~Zf1 + ~Zf2
)
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Figura 2.10: Esquema de los circuitos de las componentes sime´tricas en una falta entre
una fase y tierra
































































Este tipo de hueco es el que de ahora en adelante se conocera´ como hueco de Tipo
B.
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Figura 2.11: Esquema de falta entre dos fases
2.6.3. Falta fase-fase
De la figura 2.11 obtenemos que:
~Iaf = 0
~Ibf = − ~Icf
~Ubf =
~Ucf

























· j · ~Ibf
De esas 6 expresiones se obtiene que ~I1f +
~I2f = 0 y que
~U1f =
~U2f
Si se dibujan los circuitos de las componentes sime´tricas (ver figura 2.12) cumplien-










~ZS2 + ~Zf1 + ~Zf2






~Zs1 + ~Zs2 + ~Zf1 + ~Zf2
)
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Figura 2.12: Esquema de los circuitos de las componentes sime´tricas en una falta entre
dos fases


















y las expresiones anteriores en















































· j · ~h) · ~V


Este tipo de hueco es el que de ahora en adelante se conocera´ como hueco de Tipo
C.
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Figura 2.13: Esquema de falta entre dos fases y tierra
2.6.4. Falta fase-fase-tierra































(a2 ~Ibf + a
~Icf )
De esas 6 expresiones se obtiene que ~I0f +
~I1f +




Si se dibujan los circuitos de las componentes sime´tricas (ver figura 2.14) cumplien-
do los resultados se obtiene:
~U0 = ~V
(
~Zs2 · ( ~Zf0 + ~Zs0)





~Zs1 · ( ~Zs0 + ~Zs2 + ~Zf0 + ~Zf2)





~Zf1 · ( ~Zs0 + ~Zs2 + ~Zf0 + ~Zf2) + ( ~Zs0 + ~Zf0) · ( ~Zf2 + ~Zs2)
( ~Zs1 + ~Zf1) · ( ~Zs0 + ~Zs2 + ~Zf0 + ~Zf2) + ( ~Zs0 + ~Zf0) · ( ~Zf2 + ~Zs2)
)
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Figura 2.14: Esquema de los circuitos de las componentes sime´tricas en una falta entre
dos fases y tierra
~U2 = ~V
(
~Zs0 · ( ~Zf2 + ~Zs2)
( ~Zs1 + ~Zf1) · ( ~Zs0 + ~Zs2 + ~Zf0 + ~Zf2) + ( ~Zs0 + ~Zf0) · ( ~Zf2 + ~Zs2
)












































(a2 · ~h) · ~V



















· j · ~h) · ~V


Este tipo de hueco es el que de ahora en adelante se conocera´ como hueco de Tipo E.
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Para lograr las expresiones de estos huecos de tensio´n se han cortocircuitado una o
algunas de las fases pero el hueco sera´ el mismo independientemente de las fases cor-
tocircuitadas, es decir, si en el hueco de tipo B en vez de cortocircuitar la fase a se







 ~Va2 · ~V
a · ~h · ~V


Los 4 tipos de huecos de tensio´n calculados en este apartado son los que se pueden
producir de manera natural. En el siguiente capı´tulo se vera´ que en su propagacio´n
a trave´s de transformadores esos huecos pueden modificarse creando otros 3 huecos
diferentes.
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Capı´tulo 3
Propagacio´n de los huecos a trave´s de
transformadores
3.1. Introduccio´n
En el capı´tulo anterior se han visto los tipos de huecos que existen segu´n el tipo de
falta pero entre el origen de esos huecos y el punto en el que se quiere ver la influencia
de ellos mismos pueden encontrarse diversos elementos entre los que se encuentran los
transformadores.
Para poder analizar la propagacio´n de los huecos de tensio´n a trave´s de transforma-
dores primero habra´ que ver que´ tipos de transformadores hay ya que no todos tienen
por que´ influir de la misma forma. Una vez conocidos los tipos el siguiente paso sera´ ver
la propagacio´n de cada hueco a trave´s de ellos.
3.2. Obtencio´n de tipos de huecos de tensio´n segu´n la
conexio´n de los transformadores
El transporte de energı´a ele´ctrica se hace a tensiones muy altas para que las pe´rdidas
sean menores y por lo tanto, la energı´a ele´ctrica transformada por el aerogenerador
debe pasar por transformadores que aumenten la tensio´n. Para ver la influencia de los
transformadores se utiliza el sistema ele´ctrico de la figura 3.1. En el caso de aplicacio´n
de este proyecto en el lugar de la carga habra´ un aerogenerador.
Habitualemente esos transformadores esta´n conectados con conexio´n tria´ngulo (D) -
estrella (y) estando la estrella en el lado de menor tensio´n. Adema´s, el neutro del lado
de baja tensio´n se conecta rı´gidamente a la instalacio´n de tierra del aerogenerador. Por
otro lado, de no especificarse lo contrario el ı´ndice horario sera´ 11. Ası´, la conexio´n del
transformador se queda Dyn11. Esta conexio´n es u´til debido a que al haber una conexio´n
Iker Segura Nagore
34 Estudio de la propagacio´n de huecos de tensio´n en parques eo´licos
Figura 3.1: Sistema ele´ctrico con tres niveles de tensio´n
en tria´ngulo la estabilidad es mayor con relacio´n a las cargas desbalanceadas puesto que
el tria´ngulo redistribuye parcialmente cualquier desbalance que se presente [11].
A pesar de ser este el tipo de conexio´n ma´s utilizado en los parques eo´licos en el
siguiente apartado se estudiara´ el comportamiento de los huecos de tensio´n frente a las
4 conexiones de transformadores ma´s utilizadas (Yy, Dd, Yd y Dy).
3.2.1. Tipos de transformadores
Dado que la mayorı´a de los huecos a estudiar son asime´tricos es importante ver co´mo
sera´n las componentes directa, inversa y homopolar de las tensiones en el secundario del
transformador. Por lo tanto antes de empezar es u´til conocer algunos datos relevantes:
Para que puedan existir las componentes de secuencia directa o inversa de la in-
tensidad no es necesario que exista hilo de neutro de retorno ya que al ser tres
sinusoides desfasadas 120o entre sı´ la suma de las tres intensidades es nula en
ambos casos y se cancela al llegar al neutro.
Para que pueda existir componente homopolar de intensidad es imprescindible
que exista hilo de neutro de retorno ya que la suma de las tres intensidades de
secuencia homopolar no puede ser cero al tratarse de tres sinusoides iguales y en
fase. Por lo tanto es necesario un hilo de neutro que permita el retorno de esa
componente homopolar.
Los ı´ndices horarios no tienen influencia en el resultado que experimenta la ma´qui-
na ası´ncrona ya que lo u´nico que suponen es un giro de 120o entre las tensiones del
primario y del secundario o un giro de 180o. Esto es posible evitarlo renombrando
las fases del secundario o invirtiendo el sentido de referencia en las bobinas.
En [3] se puede ver como a pesar de la cantidad de conexiones disponibles que
hay para los transformadores es suficiente una clasificacio´n de estos en 3 tipos
para abarcarlas todas.
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Transformador YNyn (Tipo I)
Mediante simulaciones con PSIM y algu´n ca´culo matema´tico se llega a la conclusio´n
de que este tipo de conexio´n no produce cambios entre primario y secundario en valores
por unidad, permitiendo que las componentes sean las mismas en ambos lados.
En la figura 3.2 podemos observar el esquema de un transformador con conexio´n
YNyn0 y con e´l es posible realizar una serie de operaciones matema´ticas. Si llamamos
m al cociente entre la tensio´n del secundario y la tensio´n del primario del transformador
se obtiene que:
















Y para obtener las relaciones entre las componentes sime´tricas de las tensiones del
primario y del secundario habrı´a que multiplicar tanto por la transformada de Fortescue
como por su inversa y teniendo en cuenta que la matriz de transformacio´n de las ten-
siones del primario al secundario es la matriz identidad esa multiplicacio´n darı´a como
















Resumiendo, este tipo de conexio´n del transformador no produce ningu´n cambio en
el hueco de tensio´n. Una simple simulacio´n en PSIM utilizando tres fuentes de corriente
alterna todas ellas iguales permite verificar la afirmacio´n anterior.
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Transformador Yyn, YNy, Yy, Dd (Tipo II)
En la figura 3.3 se puede ver el esquema del transformador Yyn0 y al igual que en el
anterior, mediante una serie de relaciones matriciales y verificaciones en simulaciones
en PSIM se observara´ que´ ocurre con las componentes sime´tricas.
Figura 3.3: Diagrama fasorial de un transformador con conexio´n Yyn0
Por un lado se tiene una relacio´n entre las tensiones de fase de ambos lados, siendo
esta ~Vi = m · ~VjN con i = a, b, c y j = A,B,C.


































De esta manera se puede observar que la componente homopolar desaparece y las
componentes directa e inversa se quedan exactamente como estaban. Por lo tanto este
tipo de transformadores u´nicamente hacen desaparecer la componente homopolar.
Transformadores Dyn, Dy, YNd, Yd (Tipo III)
En la figura 3.4 podemos ver un diagrama del transformador con conexio´n Dyn11.
Suponiendo que las fases de las tensiones del primario y secundario con nombres ide´nti-
cos tiene la misma fase (A-A’ misma fase que a-a’, B-B’ misma fase que b-b’ y C-C’
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misma fase que c-c’) es posible sacar el ı´ndice horario de ese transformador y lograr
una relacio´n entre las tensiones de fase del primario y del secundario.
Figura 3.4: Diagrama fasorial de un transformador con conexio´n Dyn11
En este caso la relacio´n de transformacio´n se saca de la siguiente manera:













3 ·m con m =
N2
N1
donde m es el cociente entre el nu´mero de espiras del secundario (N2) y el nu´mero
de espiras del primario (N1).
Y por lo tanto ya podemos sacar una relacio´n entre las tensiones de fase del primario
















Utilizando esa matriz de transformacio´n (si multiplicasemos por 1√
3
los modulos de
las tensiones secundarias y primarias serı´an iguales) y la transformada de Fortescue es
posible establecer una relacio´n entre las componentes sime´tricas de las tensio´nes en el
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Y utilizando la inversa de la transformada de Fortescue se obtiene una relacio´n entre
las componentes sime´tricas de las tensiones del primario y las componentes sime´tricas











































3 ·m · ~V1,p∠30
~V2,s =
√
3 ·m · ~V2,p∠−30
Si se analizan los resultados se puede observar que lo importante son las compo-
nentes directa (1) e inversa (2) ya que la componente homopolar se anula tras este tipo
de transformadores. Adema´s se puede ver que la componente directa del secundario
esta´ adelantada 30o respecto de la del primario y lo mismo pasa con la inversa ya que al
estar girando en sentido contrario, el retraso de 30o se convierte en adelanto. Tambie´n
vemos como ambas componentes se multiplican por
√
3 · m al igual que lo hacen las
tensiones del transformador.
Por lo tanto en total se va a estudiar la influencia de 3 tipos de transformadores.
3.2.2. Propagacio´n del hueco a trave´s de un transformador
En este apartado se vera´n diferentes simulaciones de PSIM para huecos de tensio´n
a trave´s de un transformador. Es decir, analizaremos el hueco de tensio´n en el punto II
(pcc en este caso) de la figura 3.1 cuando se produce un hueco de tensio´n en el punto I
(donde se produce la falta). En todos los casos se supondra´ que m = 1
Huecos sime´tricos o de tipo A
En este apartado u´nicamente se analizara´n los huecos de tipo A, ya que como se
explico´ en el capı´tulo anterior, tanto un cortocircuito trifa´sico como un cortocircuito
trifa´sico a tierra producen un hueco de este tipo.
Con un transformador de tipo I ya se ha visto que el hueco se queda completa-
mente igual por lo que seguiremos teniendo un hueco tipo A.
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Con un transformador tipo II multiplicamos por delante nuestra matriz de ten-
siones del hueco sime´trico por la matriz de transformacio´n que se ha visto en
el apartado de este tipo de transformadores y el resultado es que el hueco sigue
siendo de tipo A.
Con un transformador de tipo III vemos que seguimos teniendo u´nicamente com-
ponente directa por lo que el hueco sigue siendo de tipo A.
Huecos asime´tricos
En este apartado se analizara´n los huecos de tipo B (falta monofa´sica), C (falta fase-
fase) y E (falta fase-fase-tierra).
Hueco de tipo B
Al someter a un hueco de tipo B a un transformador de tipo I el hueco seguira´ sien-
do de tipo B ya que no cambia ninguna de las componentes.




















































Vemos que el hueco que sale es un hueco parecido al hueco de tipo D. En [3] este
hueco es conocido como hueco de tipo D*.

























Si se divide todo por
√














3 · j · ~V
Iker Segura Nagore














3 · j · ~V
Vemos que el hueco que sale es muy parecido al hueco de tipo C. En [3] este hueco
es conocido como hueco de tipo C*. Renombrando las fases y multiplicando por
delante por la matriz de Fortescue podemos sacar las componentes sime´tricas de



















) · √3 · j · ~V
−1
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Hueco de tipo C
Con un transformador de tipo I ya se ha visto que el hueco se queda igual por lo
que seguira´ siendo de tipo C.





































· j · h

 · ~V
























El hueco sigue siendo exactamente igual que el hueco que habı´a en el primario, es
decir, de tipo C. Ya se ha visto anteriormente que este hueco no tiene componente
homopolar.
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3 · ~h · ~V
~Vb = ~h · ~V
~Vc = −1
2




3 · ~h · ~V
Vemos que el hueco que sale, en [3] se denomina hueco de tipo D. Renombrando
las fases y multiplicando por delante por la matriz de Fortescue podemos sacar

















· ~h · ~V − 1
2
· j · √3 · ~h · ~V
−1
2
· ~h · ~V + 1
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Hueco de tipo E
Con un transformador de tipo I ya se ha visto que el hueco se queda igual por lo
que seguira´ siendo de tipo E.





































· j · h
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·~V


































· j · h · ~V
Las ecuaciones obtenidas son las correspondientes a un hueco de tipo G que tal y
como se esperaba no tiene componente homopolar.
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· ~h · ~V + (2 +
~h)√
12
· j · ~V
~Vb = ~h · ~V
~Vc = −1
2
· ~h · ~V − (2 +
~h)√
12
· j · ~V
Vemos que el hueco que sale, en [3] se denomina hueco de tipo F. Renombrando
las fases y multiplicando por delante por la matriz de Fortescue podemos sacar

















· ~h · ~V − (2+~h)√
12
· j · ~V
−1
2
· ~h · ~V + (2+~h)√
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3.2.3. Propagacio´n del hueco a trave´s de dos transformadores
Ya se ha visto en la seccio´n anterior como cambian los huecos de tensio´n al pasar por
un transformador pero en el presente proyecto las simulaciones se hara´n en un circuito
que presenta dos transformadores (de 690V a 20kV y de 20kV a 132kV) por lo que
habra´ que analizar la influencia del segundo transformador en los huecos C*, D y F ya
que los dema´s huecos ya han sido analizados y para este proyecto interesa conocer como
cambian los huecos al pasar por un transformador de tipo III.
Hueco de tipo C*
La influencia de los diferentes transformadores para este tipo de hueco es la mis-
ma que para un hueco de tipo C. Al pasar por los transformadores de tipos I y II no
habra´ cambio y seguira´ siendo de tipo C*. Y al pasar a trave´s del transformador de tipo
III se convertira´ en un hueco de tipo D*.
Hueco de tipo D
Con un transformador de tipo I ya se ha visto que el hueco se queda igual por lo
que seguira´ siendo de tipo D.
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Y de esa manera:























Las ecuaciones obtenidas son las correspondientes a un hueco de tipo D que tal y
como se esperaba no tiene componente homopolar.

































































Vemos que el hueco que sale es un hueco de tipo C.
Hueco de tipo F
Con un transformador de tipo I ya se ha visto que el hueco se queda igual por lo
que seguira´ siendo de tipo F.




































Y de esa manera:
~Va = h · ~V
~Vb = −1
2
· h− 2 + h√
12
· j · ~V
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~Vc = −1
2
· h+ 2 + h√
12
· j · ~V
Las ecuaciones obtenidas son las correspondientes a un hueco de tipo F que tal y
como se esperaba no tiene componente homopolar.

























































· ~h · j · ~V
Vemos que el hueco que sale, en [3] se denomina hueco de tipo G. Renombrando
las fases y multiplicando por delante por la matriz de Fortescue podemos sacar











































En la tabla 3.1 se pueden ver como son los huecos en el secundario del transformador
conocie´ndolos en el primario.
Hueco en el primario
Transformador del transformador
A B C D E F G
Tipo I (YNyn) A B C D E F G
Tipo II (YNy, Yyn, Yy, Dd) A D* C D G F G
Tipo III (Dyn, Dy, YNd, Yd) A C* D C F G F
Cuadro 3.1: Transferencia de huecos a trave´s de transformadores
Viendo el resumen de la tabla es posible sacar unas cuantas conclusiones:
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El hueco que se genera al pasar por un transformador tipo II es el mismo que se
genera al pasar dos veces por transformadores tipo III.
Cuando un hueco de tensio´n pasa a trave´s de un transformador tipo II o´ III la
componente homopolar se anula. De hecho el hueco de tipo G es necesario nom-
brarlo de este modo porque al pasar un hueco F a trave´s de un transformador de
tipo III el hueco que se genera es un hueco de tipo E pero sin componente ho-
mopolar, es decir, uno de tipo G. Por lo tanto, y a no ser que la falta se produzca
en la misma torre del aerogenerador y esta falta sea monofa´sica o bifa´sica a tierra
(que ocurra una falta en la torre es muy improbable), no habra´ que tener en cuen-
ta la componente homopolar al analizar el efecto de los huecos de tensio´n en el
aerogenerador.
El transformador de tipo III, que sera´ el que se utilice en este proyecto, no varı´a
la magnitud de las componentes directa e inversa pero sı´ elimina la componente
homopolar.
Por lo tanto dado que para huecos asime´tricos (para sime´tricos tambie´n se puede)
se van a analizar las influencias de las componentes sime´tricas, parece que los u´nicos
elementos a tener en cuenta van a ser los desfases originados por los transformadores y
la influencia de sus impedancias.
3.3. Impedancias del transformador
A la hora de analizar un transformador este se reduce a un circuito equivalente que
consta de las resistencias de los devanados primario y secundario, las inductancias de
fugas y el circuito de magnetizacio´n tal y como se muestra en la figura 3.5. En este apar-
tado se tratara´ de analizar la influencia de estas impedancias en los huecos de tensio´n.
Rp j·Xp Rs j·Xs
Rp Xm
Np:Ns
Figura 3.5: Circuito equivalente de un transformador con todas las impedancias en el
primario
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3.3.1. Inductancia de magnetizacio´n
Huecos sime´tricos
Para ver la influencia de esta impedancia en la propagacio´n del hueco de tensio´n se
utilizara´n dos circuitos diferentes. En el primero de ellos habra´ una red de 20kV con
una impedancia de red de 0,01H . Despue´s estara´ el transformador de 20000/690 V que
se suele situar dentro de la torre y por u´ltimo el aerogenerador. Para crear el hueco de
tensio´n se utilizara´ una impedancia de falta de 0,01H de tal manera que no haya cambio
de fase en el hueco de tensio´n y se generara´ en el lado de alta del transformador. Un













Figura 3.6: Circuito de hueco trifa´sico con un transformador, en PSIM
El segundo circuito sera´ el equivalente al primero suponiendo que la impedancia de
magnetizacio´n no existe. En la figura 3.7 se puede ver como serı´a el transformador sin
circuito de magnetizacio´n y con las impedancias de fugas pasadas al secundario.
j·Xeq,sReq,s
Figura 3.7: Circuito equivalente de un transformador despreciando la impedancia de
magnetizacio´n y con las impedancias de fugas en el secundario
Ası´, se tendra´ una red de 690V y un a´ngulo inicial para la fase a de 30o con una
impedancia de red de 1,19025 · 10−5H . Despue´s se pondra´n las impedancias de fugas
totales del transformador pasadas al secundario en serie con la impedancia de red. El
hueco se generara´ de la misma manera que en el caso anterior pero en este circuito el
valor de la impedancia de falta sera´ de 1,19025 · 10−5H de tal manera que la magnitud
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del hueco generado sea igual en ambos circuitos. Un esquema de este segundo circuito















Figura 3.8: Circuito de hueco trifa´sico con las inductancias de fugas del transformador,
en PSIM
Para que este procedimiento sea va´lido el u´nico hueco de tensio´n que se puede uti-
lizar es el hueco trifa´sico o de tipo A ya que es el u´nico que no varı´a al pasar por el
transformador y por lo tanto el u´nico que se puede crear de la misma manera tanto en el
primer circuito como en el segundo.
Para comparar los resultados de ambos circuitos se utilizara´n las corrientes que llegan
al esta´tor del aerogenerador ya que las tensiones es obvio que van a ser las mismas
debido a que ambos huecos generados son del 50 %.
Ma´s adelante se utilizara´ un me´todo para sacar las componentes sime´tricas de los
huecos bifa´sicos y monofa´sico con el fin de ver las influencias de la impedancia de
magnetizacio´n en la propagacio´n de esos huecos.
Huecos asime´tricos
Para los huecos asime´tricos hay un problema y es que crear los huecos que aparecen
cuando un hueco asime´trico pasa a trave´s de un transformador no es sencillo. Es decir,
si en el primero de los circuitos se genera un hueco bifa´sico o de tipo C, al pasar por el
transformador se convertira´ en un hueco de tipo D. Y ese hueco habra´ que generarlo en
el segundo circuito para poder comparar los resultados y poder ver la influencia de la
impedacia de magnetizacio´n en la propagacio´n del hueco.
Para solucionar ese problema se trabajara´ con componentes sime´tricas y de ese mo-
do, los huecos que se tienen despue´s de los transformadores se podra´n generar mediante
su componente directa, inversa y homopolar (en realidad esta u´ltima componente ya se
ha visto antes que se anula al pasar por el transformador estrella-tria´ngulo).
La obtencio´n de las componentes sime´tricas de los huecos se hara´ de la siguiente
manera:
El me´todo de obtencio´n de las componentes sime´tricas se basa en la transformacio´n
mediante la matriz de Fortescue pero esa transformacio´n no esta´ disponible en la librerı´a
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de PSIM. Ası´ pues sera´ menester utilizar otro tipo de transformacio´n para lograr el
objetivo deseado.
En este caso la transformacio´n utilizada sera´ la transformacio´n de Park. Esta trans-
formacio´n reemplaza las variables asociadas a un sistema trifa´sico esta´tico abc y las
asocia a un sistema bifa´sico rotatorio dq (ver figura 3.9) cuya velocidad de rotacio´n
dependera´ del a´ngulo con el que se realice la transformacio´n (se puede por lo tanto ha-
cer que este sistema no gire). Por lo tanto, la tensio´n pasara´ a tener dos componentes,
d y q. Como cualquier otro sistema, el sistema dq0 tambie´n se puede descomponer en
sus componentes sime´tricas y para lograr esas componentes mediante una simulacio´n
habra´ que utilizar un a´ngulo de transformacio´n equivalente al de la velocidad de sincro-
nismo para la componente directa, y un a´ngulo opuesto al equivalente al de la velocidad








Figura 3.9: Transformacio´n de Park
Para enteder lo anterior hay que tener en cuenta los sentidos y velocidades de giro
tanto del sistema dq0 como de las secuencia directa e inversa.
Utilizando un a´ngulo de transformacio´n equivalente al de la velocidad de sincro-
nismo se logra que el sistema dq0 gire a esa velocidad y en el mismo sentido que
gira la secuencia directa ya que esta secuencia tiene un orden de fase A → B →
C. Por lo tanto, los valores de las proyecciones de la componente directa de la ten-
sio´n en los ejes dq sera´n constantes. Por otro lado, dado que la secuencia inversa
tiene un orden de fases invertido y por lo tanto gira a la misma velocidad pero
en sentido opuesto esta secuencia se vera´ como un rizado a 100 Hz (50 Hz por la
velocidad a la que gira el sistema dq0 y otros 50 Hz porque la secuencia gira a la
velocidad de sincronismo en direccio´n opuesta al sistema dq0).
Utilizando un a´ngulo de transformacio´n opuesto al de la velocidad de sincronis-
mo se logra que el sistema dq0 gire a esa velocidad y en el mismo sentido que
la secuencia inversa. En este caso entonces los valores que se vera´n constantes
sera´n los de las proyecciones de la componente inversa de la tensio´n mientras que
la secuencia directa se vera´ como un rizado a 100 Hz, es decir, exactamente lo
opuesto al caso anterior.
Una vez se obtiene eso el siguiente paso es quitar esos rizados para poder trabajar
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con las componentes d y q de las secuencias directa e inversa. Para ello se utiliza un
filtro rechazo de banda que eliminara´ los rizados de 100 Hz.
Ası´ pues, nos quedan las siguientes sen˜ales: Vd,directa, Vq,directa, Vd,inversa, Vq,inversa.
Cuando se utiliza la transformacio´n de Park, los ejes d y q forman un a´ngulo de 90o. De
ese modo, todo vector en ese sistema consta de su proyeccio´n en el eje d y su proyec-
cio´n en el eje q, que cambia´ndolas de lugar forman un tria´ngulo recta´ngulo donde las
proyecciones son los catetos y el vector la hipotenusa. Y es ası´ como se logra el valor
del mo´dulo tanto de la componente directa como de la inversa, mediante el teorema de
Pita´goras (cateto21 + cateto
2
2 = hipotenusa
2). En nuestro caso:










Como u´ltimo dato hay que tener en cuenta que la transformacio´n de Park viene mul-
tiplicado por un coeficiente que varı´a dependiendo de las variables que se quieran es-
tudiar. En este caso y dado que las variables que nos interesan son las tensiones, el
coeficiente que las hace invariantes es 2/3, coeficiente que se utiliza en el convenio
americano y que es el mismo que utiliza PSIM.
En la figura 3.10 se puede ver un esquema del circuito utilizado para calcular los


































Figura 3.10: Circuito utilizado para obtener las componentes sime´tricas en PSIM
Y en la figura 3.11 se pueden ver las intensidades de la fase a que ve el aerogenerador
para un hueco bifa´sico del 10 % y comprendido entre 0.5 y 1 segundos. Son pra´ctica-
mente iguales por lo que se deduce que la inductancia de magnetizacio´n no influye en
la propagacio´n de los huecos de tensio´n.
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Figura 3.11: Intensidades de la fase a para un hueco bifa´sico con h=0.1 pu y compren-
dido entre t=0.5 y 1 segundos
3.3.2. Resistencias de los devanados e inductancias de fugas
En el anterior apartado se ha visto que la influencia del transformador en un hueco de
tensio´n se debe u´nicamente a las resistencias de sus devanados y a las inductancias de
fugas. En el caso de nuestro transformador de20kV/690V la impedancia de cortocircuito
es del 6 % y en el de 132kV/20kV esa impedancia esta´ entre el 10 y el 15 %. Tanto en
el primer como en el segundo caso esas impedancias hacen que la corriente que llega a
la ma´quina sea algo menor que si no estuviesen. A su vez, tampoco se pueden aumentar
mucho para que la relacio´n de tensiones del transformador sea la correcta y para que la
pe´rdida de potencia no aumente (habrı´a que aumentarlas mucho para que la pe´rdida de
potencia fuese significativa). En el caso del transformador de la torre la diferencia entre
tener esas impedancias de fugas o no tenerlas para el hueco de tensio´n bifa´sico analizado
en la figura 3.11 es de una diferencia de corriente de 0.34 pu para una intensidad base
de 997 A, es decir, un tercio.
En el caso de los transformadoresla impedancia de fugas es muy inductiva. Por poner
un ejemplo, en el caso del transformador de la torre utilizado en las simulaciones de este
proyecto la relacio´n entre la resistencia de los devanados y las inductancias de fugas es
r/x = 0,033. Y para el transformador de alta r/x = 0,083. En ambos casos se puede
ver la gran diferencia.
Resumiendo, si tener un transformador durante un hueco de tensio´n viene a ser como
tener sus impedancias de fugas en serie con la ma´quina, lo que se puede hacer es sumar
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esas impedancias al esta´tor de la ma´quina. Ma´s adelante se vera´ que efectivamente los
resultados son los mismos. Por lo tanto tener un transformador tras un hueco de tensio´n
sera´ como aumentar la impedancia de los devanados del esta´tor.
3.4. Clasificacio´n de los huecos de tensio´n
En [3] Math H.J. Bollen definio´ 7 tipos de huecos distintos dependiendo de la falta
producida, de la conexio´n de la carga y de su posible transmisio´n mediante transforma-
dores a otros niveles de tensio´n. En este proyecto la conexio´n de la carga se ha supuesto
en estrella pero los 7 tipos de huecos de tensio´n son los mismos.
Estos huecos se pueden representar tanto de forma fasorial (ver tabla 3.2) como de
forma temporal (ver tabla 3.3).
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Expresio´n fasorial de los huecos de tensio´n
Tipo de hueco Causa Tensio´n de fase Fasor
~Va = ~h · ~V




j · ~h · ~V




j · ~h · ~V
~Va = ~h · ~V















j · ~h · ~V




j · ~h · ~V
~Va = ~h · ~V
Falta bifa´sica




j · ~h · ~V
transformador




j · ~h · ~V
~Va = ~V
Falta bifa´sica




j · ~h · ~V
a tierra




j · ~h · ~V
~Va = ~h · ~V
Falta bifa´sica a








3 · j · ~V
transformador













































j · ~h · ~V
Cuadro 3.2: Tipos de huecos de tensio´n segu´n el tipo de falta y su paso a trave´s de transfor-
madores en su expresio´n fasorial
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HuecoTensio´n de fase Diagrama
va(t) =
√
2 · h · V · sin (ωt+ ϕa)
A vb(t) =
√
2 · h · V · sin (ωt+ ϕa − 2π3 )
vc(t) =
√
2 · h · V · sin (ωt+ ϕa + 2π3 )
va(t) =
√
2 · h · V · sin (ωt+ ϕa)
B vb(t) =
√
2 · V · sin (ωt+ ϕa − 2π3 )
vb(t) =
√
2 · V · sin (ωt+ ϕa + 2π3 )
va(t) =
√














































2 · V · sin (ωt+ ϕa)
E vb(t) =
√
2 · h · V · sin (ωt+ ϕa − 2π3 )
vc(t) =
√
2 · h · V · sin (ωt+ ϕa + 2π3 )
va(t) =
√


























































Cuadro 3.3: Tipos de huecos de tensio´n segu´n el tipo de falta y su paso a trave´s de transformadores
en su expresio´n temporal
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Partiendo de esas expresiones fasoriales y utilizando la ecuacio´n 2.2 se consiguen las
componentes sime´tricas dando lugar a la siguiente tabla (figura 3.4):
Tipo de
hueco
Componente directa Componente inversa Componente homopolar






























































~V ~V0 = 0
Cuadro 3.4: Componentes sime´tricas de los diferentes tipos de huecos de tensio´n
En la tabla 3.4 se pueden observar varios detalles:
El hueco de tipo A es el u´nico hueco que no tiene componente inversa y por lo
tanto no creara´ rizados de par en el aerogenerador.
Los huecos de tipo B y E son los u´nicos tipos de huecos que tienen componente
homopolar. Ası´ pues, la u´nica opcio´n de que la componente homopolar llegue al
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aerogenerador es que el hueco se produzca pra´cticamente en bornes de este ya
que esa componente se anula al pasar por el transformador tria´ngulo - estrella.
El hueco de tipo G es exactamente igual que el hueco de tipo E excepto por el
hecho de que no tiene componente homopolar.
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Capı´tulo 4
Propagacio´n de los huecos de tensio´n a
trave´s de las impedancias de las lı´neas
4.1. Introduccio´n
Se ha comentado que el origen de los huecos de tensio´n puede ser muy lejano res-
pecto del punto de conexio´n comu´n (pcc) y desde su creacio´n hasta su llegada a e´l, el
soporte fı´sico por el que viajan son las lı´neas. Esas lı´neas de algu´n modo influira´n en la
propagacio´n y en la creacio´n del hueco, tal y como se vera´ a continuacio´n.
4.2. Influencia en la tensio´n residual del hueco
En la figura 4.1 vemos un esquema general para ver la influencia de las impedancias
de lı´nea.
La impedancia de red ~Zs es la impedancia de Thevenin de todos los elementos exis-
tentes entre el pcc y la red de transporte. Esta´ formada por las impedancias del generador
o generadores equivalentes de la red de transporte, ma´s las de las lı´neas y los transforma-
dores (estos u´ltimos estara´n representados mediante sus impedancias de fugas, ya que
se ha visto en el capı´tulo anterior que son las que influyen en el hueco). Esta impedancia
se denomina impedancia de cortocircuito de la red y es conocida por los operadores de
las redes ele´ctricas para cualquier nodo de la red. Si se analiza bien la fo´rmula de la
profundidad del hueco se ve que es esta impedancia la causante del hueco de tensio´n
ya que si fuese nula el hueco tendrı´a una profundidad de 0, es decir, la tensio´n residual
serı´a la misma que si no hubiese hueco. Por otro lado tambie´n se vera´ ma´s adelante que
esta impedancia es fuertemente inductiva ya que abarca las impedancias de fugas de los
transformadores (impedancias ma´s inductivas que resistivas) y de las lı´neas ae´reas de
transporte ele´ctrico (ma´s inductivas que resistivas).
La impedancia de falta ~Zf representa los elementos entre el pcc y la falta. En este
caso como en el anterior esto incluye las impedancias de lı´nea entre el pcc y el origen
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Figura 4.1: Esquema para ver la influencia de las lı´neas en la creacio´n del hueco y en la
propagacio´n de este hasta el aerogenerador
de la falta y de los transformadores. Adema´s hay que tener en cuenta la impedancia de
cortocirtcuito (no confundir con la impedancia de cortocircuito de la red), que suele ser
bastante resistiva tal y como pone en [12].
Obviamente estas impedancias no sera´n las mismas independientemente de do´nde se
produzca la falta y por ello es importante saber que´ tipo de lı´neas hay en cada parte del
parque eo´lico. De ese modo se podra´ lograr una mejor comprensio´n de por que´ algunos
huecos son ma´s severos que otros si se crean en una u otra lı´nea.
Las lı´neas pueden ser de diferente tipo (subterra´nea o ae´rea) y de diferente nivel de
tensio´n (transporte o distribucio´n) pero en general todas ellas se componen de resisten-
cia, inductancia y capacitancia aunque la parte capacitiva se desprecia debido al mı´nimo
efecto que tiene en las corrientes resultantes de las faltas. La resistencia depende de la
seccio´n del cable y del material que se utiliza (el cobre es un excelente conductor y tie-
ne baja resistividad al paso de la corriente) mientras que la inductancia depende de las
caracterı´sticas del conductor y del espacio entre conductores. En general, cuanto mayor
es la tensio´n de la lı´nea mayor es el ratio X
R
. Por lo tanto para lı´neas de transporte la
impedancia de lı´nea es pra´ticamente inductiva, pero no ası´ para lı´neas de distribucio´n.
Cuanto ma´s lejana sea la falta del punto de conexio´n comu´n (punto de medidad donde
se quiere ver la tensio´n residual del hueco de tensio´n) mayor sera´ la tensio´n residual que
tendra´ el hueco de tensio´n. De hecho en [3] la impedancia de falta se expresa como
~Zf = z · L de tal manera que z es la impedancia de falta por unidad de longitud y L la
distancia entre la falta y el punto de conexio´n comu´n. De ese modo la expresio´n de la
tensio´n residual se queda como:
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h =
z · L
Zs + z · L
En esa ecuacio´n se puede ver que si la distancia L fuese nula la tensio´n residual
tambie´n lo serı´a por lo que a mayor distancia mayor tensio´n residual habra´ y por lo
tanto para el aerogenerador es mucho mejor que el hueco se genere lo ma´s lejos posible
del pcc.
Por otro lado la impedancia z de las lı´neas de transporte tambie´n es mayor que las
de las lı´neas de distribucio´n y cuanto mayor sea z para una misma distancia tambie´n es
mayor la tensio´n residual.
4.2.1. Aparicio´n de transitorios
Las impedancias de lı´nea que forman parte de las impedancias de red y de falta in-
fluyen en el desfase que se puede crear al originarse el hueco de tensio´n. Por lo tanto,
siendo la tensio´n residual ~h =
~Zf
~Zs+~Zf
, dependiendo de los argumentos de las impedan-
cias de red y de falta ~h tambie´n variara´ su argumento. Es importante notar que en caso
de que la impedancia de red fuese nula no habrı´a hueco de tensio´n por lo que se intenta
que el valor de esa impedancia sea el menor posible.




− arctan Xs +Xf
Rs +Rf
Normalmente la impedancia de red es mayor o igual de inductiva que la impedan-
cia de falta y ambas suelen ser ma´s inductivas que resistivas. En caso de existir partes
resistiva se obtiene un circuito RL. Como todo circuito RL este se comportara´ de ma-
nera que al principio sera´n las inductancias las que trabajen para impedir el paso de la





En la figura 4.2 se puede ver un hueco de tensio´n trifa´sico en el que hay un transitorio
con una tensio´n residual inicial de 0.1 pu. De hecho es el u´nico momento en el que hay
hueco de tensio´n porque despue´s la tensio´n residual aumenta hasta 0.93 pu, que por
definicio´n no se considerarı´a hueco de tensio´n. Estos transitorios no se han estudiado en
este proyecto porque siempre sera´ ma´s dan˜ino un hueco de 0.1 pu durante un tiempo ∆t
que un hueco de 0.4 pu con un transitorio de 0.1 pu.
El peor caso se darı´a para una impedancia de falta puramente resistiva ya que al
comienzo del hueco la tensio´n residual serı´a nula. Tras un breve instante de tiempo la
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Figura 4.2: Hueco trifa´sico con una tensio´n residual inicial de 0.1pu y una tensio´n resi-
dual final de 0.93pu
tensio´n residual cogerı´a un valor permanente mayor que el que hay al comienzo del
hueco por lo que en general, un hueco de tensio´n residual nula (en realidad serı´a una
interrupcio´n) sera´ peor que un hueco con el peor transitorio y por lo tanto como ya se ha
comentado antes no es necesario analizar este u´ltimo como objetivo de este proyecto.
De todos modos el hueco se propagarı´a igual con transitorio que sin e´l ya que lo u´nico
que hace es cambiar la forma de las tensiones de fase durante el comienzo del hueco.
4.3. Influencia de las impedancias de lı´nea durante la
propagacio´n
En la figura 4.1 se ha dibujado una impedancia de lı´nea entre el pcc y el aerogenera-
dor llamada ~Zlinea. En realidad esa impedancia no coge u´nicamente las lı´neas pero para
la siguiente explicacio´n es suficiente con eso.
Lo importante de esa impedancia de lı´nea en cuanto a la propagacio´n del hueco
es que cuanto mayor sea ma´s reducira´ las corrientes que vera´ el aerogenerador. De ese
modo esta impedancia no influye en la tensio´n residual del hueco pero sı´ en la influencia
que ese hueco tendra´ en el aerogenerador. Cuanto ma´s lejos este´ el pcc del aerogenerador
mejor para este u´ltimo por lo que una vez ma´s es menos severo un hueco creado en la
lı´nea de transporte que en la de distribucio´n.
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Capı´tulo 5
Simulacio´n en un parque eo´lico
5.1. Introduccio´n
En los capı´tulos anteriores se han visto los diferentes huecos de tensio´n segu´n su
origen y al pasar a trave´s de uno o varios transformadores. En este capı´tulo se vera´n
esas propagaciones mediante simulaciones y se comparara´n los resultados.
Las tensiones que llegan al aerogenerador en condiciones normales tambie´n se com-
ponen de una componente directa, inversa y homopolar. Pero si todo funciona correc-
tamente, que es lo habitual, la u´nica componente no nula es la directa. Al aparecer un
hueco de tensio´n esa componente directa disminuye y las componentes inversa y homo-
polar dejan de ser nulas dependiendo del hueco de tensio´n. Por lo tanto, a la hora de
estudiar la propagacio´n del hueco una manera de hacerlo es ver co´mo esas componentes
se propagan hasta llegar al aerogenerador.
5.2. Estructura de un parque eo´lico
Las conexiones dentro de los parques dependen de diferentes factores ya que de-
pendiendo de las caracterı´sticas de los aerogeneradores y de las peticiones del cliente
habra´ diferencias entre parques. De todos modos habitualmente la conexio´n a grandes
escalas suele ser similar. Cada torre suele contener tanto al aerogenerador como al trans-
formador de media tensio´n, que de no estar en la propia torre esta´ al lado de ella. Por
lo tanto se tiene un transformador por cada torre. Si seguimos los cables que salen de
cada torre llegara´ un momento en el que se juntan y despue´s esta´ el transformador de
alta que aumenta el rango de tensio´n a la tensio´n de transporte. Los huecos de tensio´n
ma´s lejanos al aerogenerador que se simulara´n en el presente proyecto se producira´n
en la lı´nea de transporte por lo que hasta aquı´ es hasta donde llegara´ el parque eo´lico a
estudiar.
Por lo tanto, el esquema ba´sico de un parque eo´lico podrı´a ser el de la figura 5.1.
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Figura 5.1: Esquema de un parque eo´lico de 5 aerogeneradores y los transformadores
que en e´l hay
En este proyecto se trata de ver la propagacio´n de los huecos a trave´s del parque
y por lo tanto lo importante son tanto la influencia de los transformadores como de
las impedancias de los cables. Para que las simulaciones sean lo ma´s realistas posibles
los transformadores utilzados tienen las mismas caracterı´sticas y conexionados que los
transformadores utilizados realmente. Para ello se contacto´ con la empresa ABB 1, la
cual facilito´ datos de ensayos de vacı´o y cortocircuito con el fin de lograr los valores
necesarios para la simulacio´n.
Por otro lado esta´ el aerogenerador. En este caso esta parte no es tan importante ya
que la propagacio´n del hueco se quiere estudiar para saber que´ hay que analizar de lo
que el aerogenerador vera´. En este caso el aerogenerador utilizado es un aerogenera-
dor de jaula de ardilla de la marca Elin trabajando a velocidad fija. Las caracterı´sticas
completas del aerogenerador y de los transformadores se pueden ver en el anexo 1.
5.3. Caso de aplicacio´n
En el estudio que realiza este proyecto habra´ dos casos de aplicacio´n.
Caso de aplicacio´n 1: Se simulara´n los diferentes huecos de tensio´n para un
u´nico aerogenerador con tal de ver las diferencias en la propagacio´n segu´n el tipo
de hueco. Adema´s se vera´ la influencia del tansformador y de las impedancias de
lı´nea.
1ABB suministra transformadores para diferentes empresas como por ejemplo Gamesa y Suzlon
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Caso de aplicacio´n 2: Se simulara´ un parque eo´lico entero para ver la propaga-
cio´n de los huecos tal y como ocurrirı´a realmente. Adema´s se vera´ que a pesar de
haber un gran nu´mero de transformadores y aerogeneradores la propagacio´n del
hueco no es muy diferente a la vista para un u´nico aerogenerador. Se intentara´ ob-
tener un circuito simplificado para saber co´mo es el tipo de hueco que llega al
aerogenerador.
5.4. Aplicacio´n a un aerogenerador
Dependiendo el lugar de origen del hueco es posible que los 7 tipos de huecos lle-
guen al aerogenerador siendo lo ma´s habitual que los huecos se originen en la lı´nea de
transporte. De todos modos, para no dejar cabos sueltos se supondra´ que los huecos se
pueden originar en la lı´nea de transporte, en la distribucio´n y en la propia torre del aero-
generador entre este y el transformador de la torre. De esa manera se vera´ la diferencia
entre los huecos que se propagan simplemente por la lı´nea, los que se propagan a trave´s
de un transformador y los que lo hacen a trave´s de dos.
Suponiendo el circuito de la figura 3.1 (que viene a ser un resumen de la figura 5.1)
se generan los 4 tipos de huecos posibles en las 3 zonas sen˜aladas. En la zona I se ven
las tensiones antes del primer transformador, es decir, del modo en el que se cambian al
generarse el hueco. En la zona II aparecen las tensiones tras un transformador y en la
zona III tras dos transformadores.
En la tabla 3.3 parece que el cambio de hueco que se produce debido a los transfor-
madores es bastante diferente segu´n el tipo de hueco generado pero para verlo mejor
vamos a utilizar las componentes sime´tricas. En todos los casos se supone que el a´ngulo
inicial de la fase a es de 0o y la profundidad del hueco es del 50 %.
Para entender la propagacio´n de los huecos a trave´s de los transformadores utilizando
las transformadas de Park hay que tener en cuenta una serie de cosas que se vera´n en las
siguientes ima´genes:
Que el a´ngulo de la componente directa que aparezca sea por ejemplo de 270o
respecto de la componente d no significa que el a´ngulo inicial real de esa compo-
nente directa sea de 270o. Esos a´ngulos respecto de las componentes de Park se
han escogido u´nicamente por su facilidad para poder compararlos unos con otros.
En las ima´genes vectores de diferente amplitud tendra´n el mismo taman˜o y el
motivo no es otro que facilitar la comprensio´n de lo que se quiere explicar. Que
dos vectores tengan el mismo taman˜o quiere decir que su amplitud por unidad es
la misma en ambas zonas cogiendo como amplitud base para cada zona el valor
de la tensio´n en caso de que no hubiese hueco. Es decir, utilizando un hueco de
tipo A con una magnitud del 50 % las amplitudes de las componentes directas de
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y por lo tanto el valor por unidad en las tres zonas sera´ de 0.5 pu.
5.4.1. Huecos originados en la lı´nea de transporte - Zona I






ZONA I ZONA II ZONA III
Figura 5.2: Componentes sime´tricas al generar un hueco de tipo A en la zona I
En lafigura 5.2 se puede ver la componente directa de las tensiones en las tres zonas
a estudiar. Todos los vectores tienen la misma amplitud por lo que el transformador lo
que hace es girar la componente directa 30o ya que por lo dema´s el hueco sigue siendo
el mismo.
Por otro lado, hay que tener en cuenta los a´ngulos ya que la influencia en el aero-
generador no sera´ la misma independientemente del a´ngulo incial en el que se crea el
hueco, pero eso se vera´ ma´s adelante.
Hueco de tipo B
En este caso (figura 5.3) se tienen componentes directa e inversa en todas las zonas
y en la zona I tambie´n deberı´a haber una componente homopolar que no se ha dibujado
porque su propagacio´n consiste en que despue´s de los transformadores desaparece.
La componente directa tiene el mismo a´ngulo que la componente directa del hueco
de tipo A y en este caso tambie´n la componente inversa aunque como ya se ha dicho
anteriormente esto depende del a´ngulo inicial en el que se ha creado la onda. En las
zonas II y III los huecos son de tipo C* y D* respectivamente pero la magnitud por
unidad de los vectores es la misma que en la zona I.
Por lo tanto el transformador lo que hace es volver a girar 30o tanto la componente
directa como la inversa. En realidad la componente directa se adelanta 30o y la compo-
nente inversa se atrasa 30o pero en la imagen se mueven a la vez porque la componente
inversa gira en sentido contrario.
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ZONA I ZONA II ZONA III
Figura 5.3: Componentes sime´tricas al generar un hueco de tipo B en la zona I












ZONA I ZONA II ZONA III
Figura 5.4: Componentes sime´tricas al generar un hueco de tipo C en la zona I
En este caso la componente directa tiene el mismo a´ngulo que en los casos anteriores
y esta´ 180o desfasada respecto de la componente directa (figura 5.4).
El cambio de a´ngulo de las componentes al pasar a trave´s de los transformadores es
exactamente igual que el ocurrido en los huecos de tipo A y B.
Hueco de tipo E
La imagen 5.5 muestra pra´cticamente las mismas componentes que muestra el hueco
de tipo C por lo que la explicacio´n es ana´loga para los dos casos.
Por lo tanto y sin tener en cuenta el valor de los a´ngulos parece ser que la influencia
del transformador radica en un adelanto o retraso de las componentes directa e inversa
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ZONA I ZONA II ZONA III
Figura 5.5: Componentes sime´tricas al generar un hueco de tipo E en la zona I
y la desaparicio´n de la componente homopolar ya que por lo demas las magnitudes de
las tensiones por unidad directa e inversa son iguales a ambos lados del transformador.
Esto ya se suponı´a ası´ despue´s de ver en el capı´tulo 3 de manera matema´tica cua´l iba a
ser el cambio de las componentes sime´tricas.
5.4.2. Huecos originados en la lı´nea de distribucio´n - Zona II
En este caso los huecos que llegarı´an a la ma´quina serı´an los mismos que se han
puesto en las ima´genes 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 pero sin tener en cuenta la zona I. Es decir, el
hueco que vera´ el aerogenerador es el mismo que verı´a aunque este se produjese en la
zona I. Se podrı´a decir que el hueco que el aerogenerador vera´ es el mismo que el visto
en el caso anterior.
Hay que tener en cuenta que el hueco generado en la zona I es bastante ma´s lejano
que el generado en la zona II por lo que la profundidad de este u´ltimo deberı´a ser menor.
Au´n ası´ esta parte no tiene mayor importancia a la hora de ver co´mo el hueco se propaga
a trave´s de los transformadores e impedancias de lı´nea.
5.4.3. Huecos originados en la propia torre - Zona III
Igual que lo ocurrido en la zona II solo que en este caso el hueco llegara´ al aeroge-
nerador del mismo modo en el que se genera ya que no hay elementos entre este y su
creacio´n. Pero al igual que se ha explicado para la zona II, este hueco tendra´ la misma
forma que los otros pero no la misma magnitud ya que al estar al lado del aerogenerador
la impedancia de falta es muy pequen˜a y ello hace que el hueco sea de mayor profundi-
dad.
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Resumiendo, en este apartado se ha podido ver co´mo la las magnitudes de las com-
ponentes sime´tricas son las mismas independientemente del lugar de la creacio´n del
hueco, es decir, independientemente del nu´mero de transformadores que tenga que atra-
vesar. Pero eso no significa que los huecos sean los mismo al pasar por el transformador
ya que el desfase originado en las componentes hace que un por ejemplo un hueco E y
uno F no hagan llegar las mismas corrientes al aerogenerador. EL paso por dos trans-
formadores Dyn en cambio sı´ que crea un desfase tal que es posible crear las mismas
corrientes con un hueco de tensio´n de tipo E o de tipo G. Ası´ que los huecos E y G sera´n
iguales de cara a lo que el aerogenerador de este proyecto vera´. Y ocurrira´ lo mismo
para los huecos B y D*.
5.5. Influencia de los desfases de las componentes
En todas las simulaciones anteriores se ha supuesto que el a´ngulo inicial era de 0o
para la fase a pero eso no tiene porque´ ser ası´ ya que el hueco de tensio´n se puede crear
en cualquier momento y que se cree en el momento que la fase A se anula antes de
empezar a crecer serı´a casualidad.
Cada a´ngulo que se aumenta el a´ngulo inicial de la fase A hace que la componente
directa se adelante ese nu´mero de grados y la componente inversa tambie´n, lo que en
te´rminos cuantitativos significa que la componente directa aumenta su a´ngulo respecto
del eje d y la componente inversa lo disminuye.
Para la propagacio´n del hueco ese a´ngulo inicial de la fase A no tiene importancia
ya que la propagacio´n del hueco es la misma independientemente de su valor pero sirve
para explicar porque en los huecos de tipo C y E la componente inversa tiene un a´ngulo
de 90o respecto de d y en cambio en el hueco de tipo B ese a´ngulo es de 270o.
Para cada tipo de hueco el hueco generado es el mismo pero no ası´ su influencia en
el aerogenerador. Segu´n el momento en el que se crea el hueco los picos de corriente
son mayores. Casualmente los peores picos de corriente en el esta´tor del aerogenerador
utilizado en este proyecto se dan en el momento que los a´ngulos de las componentes
directa e inversa coinciden. Por lo tanto, el hueco de tipo B que se esta´ generando en
esta simulacio´n serı´a el peor tipo de hueco B posible para una profundidad del 50 %.
Para el hueco de tipo A se ha visto mediante simulaciones que los huecos ma´s
dan˜inos son los creados para ondas iniciales 0o, 60o y 120o. Para los huecos C y E
las componentes directa e inversa se unirı´an para un a´ngulo inicial de la fase a de 90o
ya que la componente directa se adelantarı´a hasta los 360o o´ 0o respecto del eje d y la
componente inversa se retrasarı´a hasta el mismo punto. Lo mismo ocurre con el par ya
que esos a´ngulos iniciales son los que provocan el mayor pico de par de la ma´quina.
Estos a´ngulos son para la fase a siempre que los huecos sean los mismo que los
que aparecen en la tabla 3.2 ya que si por ejemplo en un hueco de tipo B la fase que
disminuye su tensio´n es la b en vez de la a ese a´ngulo no serı´a el peor.
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5.6. Aplicacio´n a un parque eo´lico
Suponemos un parque eo´lico real en el que se tienen 5 aerogeneradores. Cada torre
contiene un aerogenerador y un transformador de 20/0.69 kV y ma´s adelante se encuen-
tra un u´nico transformador de 132/20 kV que elevara´ la tensio´n para poder transportarla.
Se tiene por lo tanto el esquema de la figura 5.1.
Por lo tanto, cada hueco que se genera en la lı´nea de transporte pasa a trave´s del
transformador de alta y luego del transformador de media hasta llegar al aerogenerador.
Pero a diferencia del caso anterior la simplificacio´n del sistema para ver como el hueco
llega al aerogenerador requiere un pequen˜o cambio ya que la influencia de los aeroge-
neradores y transformadores de media tensio´n entre ellos mismos no es despreciable.
En este apartado se vera´ que esa influencia se puede simplificar de manera que sea
mucho ma´s sencillo analizar la influencia del hueco en el aerogenerador.
Partiendo del circuito de la figura 5.6 que consta de unas impedancias del siguiente
valor






Figura 5.6: Parque eo´lico con 5 aerogeneradores en PSIM
lo que se ha hecho ha sido representar el transformador de alta mediante sus impe-
dancias de fugas. Para ello se pasado todo al secundario obteniendo el circuito de la
figura 5.7 en el que el valor de las impedancias es el siguiente:
Zs,2 = 0,005H Zf,2 = 0,005H Rfugas,2 = 0,033Ω Lfugas,2 = 1,273 · 10−3H
Lo mismo se puede hacer para el transformador de alta obteniendo el circuito de la
figura 5.8 y los siguientes valores para las impedancias:
Zs,3 = Zf,3 = 5,951 · 10−6H Rfugas1,3 = 3,967 · 10−5Ω Lfugas1,3 = 1,515 · 10−6H
Iker Segura Nagore






Figura 5.7: Parque eo´lico con 5 aerogeneradores en PSIM con el transformador de alta
representado mediante sus impedancias de fugas










Figura 5.8: Parque eo´lico con 5 aerogeneradores en PSIM con los transformadores re-
presentados mediante sus impedancias de fugas
Ahora lo que se quiere es ver que´ tipo de hueco llega a cada uno de los aerogenerado-
res pero sin tener en cuenta todos y cada uno de los aerogeneradores, es decir, se quiere
ver la influencia de 4 aerogeneradores y transformadores de torre en el hueco de tensio´n
para ver co´mo ese hueco llega al aerogenerador que queda pasando por el transformador
de media tensio´n de este u´ltimo.
Por lo tanto hay que conseguir que la caı´da de tensio´n en la impedancia de red y las
impedancias de fugas del transformador de alta sea la misma para ambos casos. Por lo
tanto no hay ma´s que multiplicar esa impedancia por el nu´mero de aerogeneradores que
hubiese conectados a ese punto y se tiene un circuito equivalente como el de la figura
5.9.
Los valores de esas impedancias son:
Iker Segura Nagore










Figura 5.9: Circuito equivalente de parque eo´lico de 5 aerogeneradores en PSIM
Zs,4 = Zf,4 = 2,976 · 10−5H Rfugas1,4 = 1,984 · 10−4Ω Lfugas1,4 = 7,577 · 10−6H
Rfugas2,4 = 4,052 · 10−4Ω Lfugas2,4 = 3,869 · 10−5H
Por lo tanto el hueco de tensio´n que llega a cada aerogenerador es el que llegarı´a
en caso de que ese aerogenerador fuese el u´nico que hay y su impedancia de red se
multiplicase por el nu´mero de aerogeneradores que hay realmente. Esas impedancias
no influyen en la propagacio´n del hueco excepto en la caı´da de tensio´n que crean como
impedancias que son. Adema´s hacen que la corriente sea menor y por lo tanto a mayor
impedancia menor sera´ la influencia del hueco en el aerogenerador en lo que a picos
de corriente se refiere. Ası´ que cuantos ma´s aerogeneradores haya en un parque eo´lico
menor sera´ la influencia del hueco en el aerogenerador.
Por u´ltimo, y visto que en la figura 5.9 las impedancias de fugas de los transforma-
dores esta´n en lı´nea con el esta´tor de la ma´quina es probable que esas impedancias se







Estátor + fugas 
Figura 5.10: Circuito equivalente de parque eo´lico de 5 aerogeneradores con las impe-
dancias de fugas de los transformadores an˜adidas al esta´tor del aerogenrador, en PSIM
Los valores de las impedancias de red y falta son los mismos que para la figura 5.9:
Zs,5 = Zf,5 = Zs,4 = Zf,4
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Las intensidades de la fase a que ve el esta´tor de cada aerogenerador en cada uno de
los 5 pasos se pueden ver en la figura 5.11. Se puede apreciar que son muy similares por
no decir ide´nticas ya que obviamente PSIM tendra´ un pequen˜o error como todo progra-
ma de simulacio´n, al igual que los errores que se han podido cometer en el redondeo
de las impedancias. Adema´s hay que tener en cuenta que para que las formas de las
intensidades sean iguales se han adelantado 30o las fuentes de 20 kV y 60o las de 690

























Figura 5.11: Intensidades de la fase a que llegan al esta´tor para los 4 parques anteriores
que sufre un hueco trifa´sico con h=0.5 y comprendido entre t=0.5 seg. y t=1 seg.
De todos modos lo realizado en estas simulaciones esta´ hecho para un hueco trifa´sico
que no hay problema en reproducirlo despue´s del transformador porque no cambia en
absoluto. Si se quiere hacer lo mismo para un hueco asime´trico hay que hacer por un
lado un circuito con la componente directa y otro con la componente inversa tal y como
se ve en la figura 5.13. En este caso el hueco asime´trico es un hueco bifa´sico o de tipo
C con una profundidad del 50 % y una duracio´n de medio segundo a partir de los 0.5
segundos. Utilizando las componentes de Park explicadas en el capı´tulo 4 se obtiene el
valor de las tensiones de las componentes directa e inversa y se crean dos circuitos en
los que se establecen esas tensiones durante el tiempo que dura el hueco. Para ello se
utilizan huecos trifa´sicos.
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Figura 5.12: Potencia total calculada tras la impedancia de red para los 5 parques cuando
sufre un hueco trifa´sico con h=0.5 y comprendido entre t=0.5 seg. y t=1 seg. Nota:






















Figura 5.13: Circuitos de las componentes directa e inversa de un hueco asime´trico
Los valores de las impedancias por lo tanto son iguales a las de la figura 5.9 excepto
las impedancias de falta:
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Zf,directa = 8,927 · 10−5H Zf,inversa = 9,919 · 10−6H
Otra cosa a tener en cuenta es que la componente directa esta´ presente tanto durante
el hueco como durante la ausencia de este mientras que la componente inversa desapa-
rece tras la recuperacio´n del hueco.
Para asegurarnos que esa simulacio´n es correcta comparamos la corriente que llega al
aerogenerador en un circuito como el de la figura 5.6 pero con un hueco bifa´sico en vez
de trifa´sico y la corriente que llega al aerogenerador sumando las corrientes producidas
en los dos circuitos de la figura 5.13.
El resultado se puede ver en la figura 5.14. Una vez se recupera el hueco se puede
ver que las intensidades no coinciden pero es debido a que es imposible eliminar del
todo la componente inversa durante la simulacio´n cuando en la realidad sı´ desaparece
por completo.



















Figura 5.14: Intensidad de la fase a que llega al esta´tor para un parque que sufre un
hueco bifa´sico con h=0.5 y comprendido entre t=0.5 seg. y t=1 seg. comparada con el
mismo hueco separado en componentes directa e inversa y con el circuito simplificado
Se podrı´a realizar la misma operacio´n para cualquier tipo de hueco obteniendo un re-
sultado ana´logo. Por lo tanto se puede deducir que la reduccio´n del parque a un circuito
compuesto de las impedancias de fugas es correcto para cualquier tipo de hueco.
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5.7. Resultados
Visto lo visto en este capı´tulo las conclusiones que se pueden sacar son las siguientes:
1. Los transformadores triangulo-estrella, tal y como se vio en el capı´tulo 3 de ma-
nera teo´rica no cambian el valor de las componentes directa e inversa aunque
sı´ varian el a´ngulo 30o. La componente homopolar la eliminan por completo.
Ese desfase originado por el transformador hace que a pesar de tener las mismas
magnitudes de las componentes sime´tricas las corrientes que luego lleguen al ae-
rogenerador sean diferentes. No curre ası´ al pasar por dos transformadores ya que
el desfase creado por ellos hace que el hueco sea el mismo pero sin componente
homopolar.
2. La influencia del transformador como impedancia que reduce las corrientes que
llegan al aerogenerador se puede poner como su impedancia de fugas. Esa impe-
dancias estara´ en serie con el esta´tor de la ma´quina de induccio´n por lo que su
influencia es la misma que al de aumenta la impedancia del devanado del esta´tor
una cantidad igual a esa impedancia de fugas.
3. El hueco que llega a un aerogenerador dentro de un parque eo´lico se puede si-
mular como un hueco que llega a ese mismo aerogenerador tras pasar por una
serie de resistencias e inductancias que variara´n segu´n el nu´mero de aerogene-
radores del parque y los tipos de transformadores que haya que atravesar. Todas
esas impedancias se pueden sumar a las impedancias de los devanados del esta´tor
simplificando ası´ el parque eo´lico.
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Capı´tulo 6
Conclusiones
Tras analizar los elementos ma´s importantes que se pueden encontrar en un parque
eo´lico y su influencia en la propagacio´n de huecos de tensio´n a trave´s de estos hasta
llegar al aerogenerador la conclusio´n principal es que todos esos elementos se pueden
simplificar en una serie de impedancias siempre que se tengan en cuenta los desfases
originador por los transformadores, ya que estos desfases hacen que las corrientes que
luego ve el aerogenerador no tengan la misma forma que tendrı´an en ausencia de trans-
formadores.
Es decir, fija´ndose en las magnitudes de las componentes sime´tricas esta´s no varı´an
al pasar a trave´s de un transformador Dyn y podrı´a parece que u´nicamente hay 4 tipos de
hueco a pesar de haber 9 nombres diferentes para definirlos. Los desfases creados por el
transformador hacen que esas componentes asime´tricas no creen las mismas corrientes
pero al eliminar la homopolar los 9 huecos se quedan en 7, que serı´an A, B, C, D, E, F y
C*. Aunque sı´ es verdad que para 1
3
≤ h < 1 es posible crear huecos D y C* mediante
los huecos B y C respectivamente
Por lo tanto, sea cual sea el hueco generado en la lı´nea de transporte, el hueco que
vera´ el aerogenerador sera´ ese mismo hueco (mismas componentes sime´tricas con ho-
mopolar nula) pero desfasadas 30o · n siendo n el nu´mero de transformadores que se
atraviesen. Y por lo tanto los transformadores se pueden poner como su impedancia de
fugas siempre que se tenga en cuenta ese desfase. Adema´s esas impedancias esta´n en
lı´nea con el esta´tor de manera que que por cada transformador que atraviesa el hueco de
tensio´n es como si el devanado del esta´tor aumentase su impedancia.
Por otro lado esta´n las impedancias de las lı´neas, que como ya se ha visto antes unas
influira´n en la tensio´n residual y desfase del hueco y otras en la propagacio´n trabajando
como impedancias que reducen las corrientes que llegara´n al aerogenerador. Ası´ pues
un hueco generado en la lı´nea de transporte sera´ en general menos dan˜ino para el aero-
geneador debido a la mayor lejanı´a del pcc y del propio aerogenerador y tambie´n a que
la impedanca de lı´nea es mayor para esta lı´nea que para la de distribucio´n.
Por u´ltimo es necesario comentar que estos huecos originara´n picos de corriente y
de par en la ma´quina. Adema´s, para huecos asime´tricos se creara´n oscilaciones en el
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par debido a la componente inversa que hace que la ma´quina gire en sentido contrario
al que gira habitualmente.
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Ape´ndice A
Anexo 1: Caracterı´sticas del
aerogenerador y de los
transformadores
A.1. Caracterı´sticas del aerogenerador
Marca: Elin
Tipo de ma´quina: Generador ası´ncrono de jaula de ardilla
Tensio´n nominal: 690 V
Potencia nominal: 750 kW
Potencia aparente: 843 kVA
Potencia reactiva a plena carga: 385 kVAr
Nu´mero de pares de polos: 2
Velocidad nominal: 1510 rpm
Momento de inercia: 24 kg ·m2
Para´metros del circuito equivalente conectado en estrella y referido todo al esta´tor:
Resistencia del esta´tor: 0.0045 Ω
Reactancia del esta´tor: 0.0513 Ω
Resistencia del rotor: 0.004 Ω
Reactancia del rotor: 0.066 Ω
Reactancia de magnetizacio´n: 2.2633 Ω
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A.2. Caracterı´sticas de los transformadores
A.2.1. Transformador de la torre de 20/0.69 kV
En transformadores de tipo seco de 690 V a 20 kV fabricados por la empresa ABB y
utilizados para colocarlos en la torre del aerogenerador los datos aproximados son una
impedancia de cortocircuito del 6 % para una potencia de 2.35 MVA con unas pe´rdidas
de vacı´o y cortocircuito de 4.2 y 20 kW respectivamente.
Con ello y utilizando ca´lculos ba´sicos de transformadores se logran los siguientes
datos referidos todos al primario del transformador.
Inductancia de magnetizacio´n: 40.693 kΩ
Resistencia de fugas: 1.0213 Ω
Inductancia de fugas: 30.6393 Ω
A.2.2. Transformador de 132/20 kV
En transformadores de tipo seco de 20 kV a 132 kV fabricados por la empresa ABB
los datos aproximados son una impedancia de cortocircuito comprendida entre el 10 y el
15 % siendo el valor ma´s comu´n 13 % (el utilizado para este proyecto) para una potencia
de 40 MVA con unas pe´rdidas de vacı´o y cortocircuito de 25 y 200 kW respectivamente.
Con ello y utilizando ca´lculos ba´sicos de transformadores se logran los siguientes
datos referidos al primario del transformador:
Inductancia de magnetizacio´n: 97.708 kΩ
Resistencia de fugas: 4.356 Ω
Inductancia de fugas: 52.272 Ω
En ninguno de los casos es necesaria la parte resistiva de la rama de excitacio´n del
transformador por lo que su ca´lculo no se ha considerado oportuno.
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